
ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДРМ-Н-30
Инструкция по эксплуатации v. 2018-08-29 VAK-DVB

ОСОБЕННОСТИ
• Два дискретных выхода NPN или NPN + 4...20 мА.
• Микропроцессорный датчик.
• Регулируемый гистерезис.
• Два индикатора срабатывания.
• Два индикатора: измеренного значе ния и уставки.
• Изменение цвета индикатора при выходе за уставку.
• Выбор единиц измерения: кПа, МПа, бар, psi.
• Отображение единиц измерения на индикаторе.
• Блокировка.
• 2 типа присоединения (наружное G⅛" и внутреннее M5). 
• Кабель 2 м.
• Рекомендуется использовать прибор совместно с блоком питания БП98Р. 
• Степень защиты IP40.
• Настенное или щитовое крепление (опция).

Датчик-реле давления ДРМ-Н-30 предназначен для регулирования избыточного 
или вакуумметрического давления воздуха и неагрессивных газов или для сигна-
лизации о выходе давления за допустимые пределы.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА И ДИСПЛЕЯ
1. Индикатор состояния выхода 1.
2. Индикатор состояния выхода 2.
3. Основной дисплей.
4. Дополнительный дисплей.
5. Индикатор единиц измерения давления.
6. Кнопка  – переключение и изменение 

параметров. 
7. Кнопка SET – запоминание текущего 

значения параметра и переход к следую-
щему параметру.

8. Кнопка  – переключение и изменение 
параметров.

9. Разъем питания и управления. 
10. Порт давления.

Рис. 1
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Таблица 1. Меню базовой настройки (нажмите и удерживайте кнопку SET в тече-
ние 2 секунд)

Параметр Значение Описание Значение по 
умолчанию

Func 0

KPA

MPA

PSi

bAr

Выбор единиц измерения (Uni):
кПа;
МПа;

PSi – фунты на квадратный дюйм;
Бар

MPA

Func 1

Настройка выхода 1

nSI

Тип выхода 1:
no – нормально разомкнутый;

nC – нормально замкнутый
no

AR1

Режим работы выхода 1:
HYS – гистерезис (по превышению 

уставки);
Ctt – двухпороговый компаратор («окно»)

HYS

HY1 Величина гистерезиса 0.05

o - 1  * Задание уставки выхода 1 0.100

C1L ** Задание нижнего значения для выхода 1 0.100

C1H ** Задание верхнего значения для выхода 1 0.200

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1.	 После подачи питания на прибор на дисплее отобразится измеренное давление.
2.	 Для установки нуля одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и , 

пока на дисплее не загорится 0. Для включения блокировки кнопок нажмите 
в режиме измерения одновременно кнопки SET,  и  . На дисплее загорит-
ся надпись Lock on. Для снятия блокировки нажмите одновременно кнопки 
SET,  и   еще раз.

3.	 Для входа в меню быстрой настройки уставок нажмите кнопку SET.
4.	 Сохранение изменений и переход к следующему параметру осуществляется 

кнопкой SET.
5.	 Изменение значений параметров осуществляется кнопками  и .
6.	 После просмотра последнего параметра и нажатия кнопки SET прибор вер-

нется в режим измерения.
7.	 Для входа в меню базовой настройки (см. табл. 1) нажмите и удерживайте 

кнопку SET в течение 2 секунд, для входа в меню расширенной настройки 
(см. табл. 2) нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 4 секунд.

8.	 Для выбора параметра используйте кнопки  и , после чего нажмите 
кнопку SET.

9.	 Изменение значений параметров осуществляется кнопками  и , сохране-
ние значений и возврат к выбору параметров – кнопкой SET.

10.	 Для выхода из меню настройки нажмите и удерживайте кнопку SET в тече-
ние 2 секунд.
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Параметр Значение Описание Значение по 
умолчанию

Func 2

Настройка выхода 2

Fun2
on – вкл. выход 2;

oFF – выкл. выход 2 on

nS2

Тип выхода 2:
no – нормально разомкнутый;

nC – нормально замкнутый
no

AR2

Режим работы выхода 2:
HYS – гистерезис (по превышению 

уставки);
Ctt – двухпороговый компаратор («окно»)

HYS

HY2 Величина гистерезиса 0.05

o - 2  * Задание уставки выхода 2 0.100

C2L ** Задание нижнего значения для выхода 2 0.100

C2H ** Задание верхнего значения для выхода 2 0.200

Func 3

2.5

20

100

500

1000

2000

Задание времени задержки включения 
выходного сигнала (rES):

2,5 , 25, 100, 500, 1000, 2000 мс
2.5

Func 4 100

1000

Дискретность измерения (drE):
0,001;
0,01

1000

Func 5

rEd

rtoG

GrE

Gtor

Цвет дисплея (CoL):
rEd – всегда красный;

rtoG – красный при замыкании выхода 1, 
зеленый при размыкании;

GrE – всегда зеленый;
Gtor – зеленый при замыкании выхода 1, 

красный при размыкании

Gtor

Func 6
oFF

on

Спящий режим (ECo):
oFF – выкл.

on – вкл.
oFF

Func 7

Настройка безопастности (Pin) oFF

oFF Пароль не задан –

on Установка пароля (0000...9999) –

* – отображается, если выбран режим работы выхода HYS (по превышению 
уставки). 
** – отображается, если выбран режим работы выхода Ctt («окно»).
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Таблица 2. Меню расширенной настройки (нажмите и удерживайте кнопку SET 
в течение 4 секунд)

Параметр Значение Описание Значение по 
умолчанию

CoPY Сервисная функция. Не использовать

OVEr
Отображение количества выходов за пределы 

уставок за время работы прибора –

rtFS
oFF
on

Восстановление заводских настроек  
(rFS):

oFF – отмена;
on – сбросить все настройки 

к заводским

oFF

HYS – гистерезис Ctt – двухпороговый компаратор

ТИП ВЫХОДА

Рис. 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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КРЕПЛЕНИЕ ПРИБОРА (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Настенное крепление с помощью комплекта ДРМ-30-Н.К. 

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Щитовое крепление с защитной крышкой ДРМ-Н-30-Щ.К.К
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр
Значение

ДРМ-Н-30-P 
избыточное

ДРМ-Н-30-C 
давление разрежения

Измеряемое давление, МПа −0,1...1 −0,1...0,1
Максимально допустимое 
давление, МПа 1,5 0,5

Дискретность измерения 0,01 или 0,001
Тип выходного устройства 2 × NPN или NPN + 4...20 мА

Дискретный выход NPN Выходной ток ≤80 мА
Падение напряжения ≤1 В

Аналоговый выход 4...20 мА Сопротивление нагрузки ≤400 Ом
Погрешность ±2%  
Время задержки включения 
выходных сигналов, мс настраиваемое 2,5...2000

Питание прибора =12...24 В ± 10%

Условия эксплуатации Температура: 0...+50°С 
Влажность: 35...80%RH

Условия хранения Температура: −20...+60°С 
Влажность: 35...80%RH

Степень защиты IP40
Присоединение наружн. G⅛" и внутр. M5
Длина кабеля, м 2
Габаритные размеры, мм 30×30×43,5
Вес, г 36

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование Количество

1.  Прибор 1 шт.
2.  Кабель 2 м 1 шт.
3.  Инструкция по эксплуатации 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транс-
портировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модифи-
кацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи: 
		
_________________

М. П.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70 
Тел./факс: (812) 327-32-74 
Интернет-магазин: ark5.ru
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БЛОК ПИТАНИЯ БП98Р

4S

• Входы: 3 датчика 
с NPN-выходом

• Выходы:
3 реле ~10 А, 220 В 
или 3 симисторные 
оптопары

• Мощность: 7 Вт
• Входное напряжение: ~85...245 В
• Выходное напряжение: =24 В
• Max выходной ток: 0,3 А
• Количество каналов: 3
• Амплитуда пульсации выходного 

напряжения: ≤ 100 мВ
• 112×72×60 мм, 200 г

ДРМ-Н-40 ДРМ-Н-50ДРМ-Н-10

30×30×39 мм 41×30×55 мм
• Настройка уставки

с помощью
подстроечного винта

• Присоединение: наружная резьба G⅛" и внутренняя резьба М5
ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХА И НЕАГРЕССИВНЫХ ГАЗОВ

IP65IP40
26×10×26 мм

Опции:
• Щитовое крепление с крышкой
• Настенное крепление

• Нерж. сталь
• Для агрессивных 

жидких
и газообразных 
сред

Параметр ДРМ-Н-10 ДРМ-Н-40 ДРМ-Н-50

Диапазон

10-V: −101...0 кПа 

10-P: 0...600 кПа

40-V: −101...10 кПа
40-C: −100...101 кПа
40-P: −0,1...1 МПа

50-V: −101,3...10 кПа 
50-C: −101...101 кПа
50-P: −0,05...1 МПа
50-H: −0,05...2 МПа

Выход NPN =80 мА, 24 В 2 × NPN
+ аналоговый 4...20 мА

Питание =10...30 В =12...24 В

Сигнализация Индикатор 
срабатывания

Изменение цвета индикатора при выходе
за уставку

Регулируемый гисте-
резис – 

Блокировка – 
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РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

• Реле ~12(8) А, 250 В. Штуцер G¼"
• Температура рабочей среды −10...+100°С

Заменяет KPI, 
Д210 и ДЕМ102

Заменяет 
Д220 и ДЕМ301

Диапазоны:
−0,05...0,3 МПа
−0,05...0,6 МПа

0,1...1 МПа
0,5...2 МПа
0,5...3 МПа

−0,1...0,15 МПа

Двухдиапазонные:
нижний: −0,05...0,6 МПа
верхний:     0,8...3 МПа

Диапазоны перепада:
0...0,2 МПа

0,05...0,45 МПа
0,1...0,6 МПа

0,03...0,45 МПа

0...1,5 МПа

 ДР-Д  ДР-2Д  ДР-ДД

Cброс ручной или авто

• Фикс. дифференциал и уставка
• 0,2/0,4/0,6/1,2/2,5/4,5 МПа
• Реле ~6 А, 240 В
• Резьба внутр. G7⁄16"

ДР-Д-Ф

Заменяет РКС-1 
и ДЕМ202

ДР-Д-2
• 0,14...0,46 МПа
• Реле ~12 А, 230 В
• Резьба внутр. G¼" 

минидифференциал

задержка срабатывания,
ручной сброс

на вакуум

ДРМ-Н-60 • Присоединение: наружная резьба G⅛" 
и внутренняя резьба М5

• Подсветка
• Питание =3 В (батарея CR2032

сроком службы более 1 года)

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХА 
И НЕАГРЕССИВНЫХ ГАЗОВ

IP65

• 30×30×37 мм

• 60-V: –101...10 кПа,
60-P: –0,1...1 МПа

Опции:
• Щитовое крепление с крышкой
• Настенное крепление


